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  :לכבוד
  רמ"חי הגנה מאש מחוזיים 

  
    

  
  הנדון : תוספת גלאים/ מתזים למערכת קיימת

  
  ועדכונכם םלאור פניות רבות שעלו מהשטח וחוסר אחידות בעניין זה , להלן הנחייה לידיעתכ

  
מת התייחסות לתוספת ולעניין המתזים סעיף ב' קיי 2לעניין הגלאים בסעיף בדרישת מערכת שלהבת (מצ"ב) 

  .למערכת קיימת

  
  

  
דיקת : בבדיקות מעבדה 2ה לידי ביטוי בעיקר במערכת מתזים, למערכת זו יש בניסוח הנידון קיימת בעיה אשר בא

  תכנון ובדיקת תקינות והתקנה.
  

  .עבדה שניתן גם לתכנון וגם להתקנהמאישור המ כל תוספת של מתזים ללא קשר לכמות למעשה חורגת
 או מתזים  9בכל פעם לדוגמא: כמו כן, בהתאם לניסוח הקיים בשלהבת ניתן להתקין תוספות של גלאים ומתזים (

  .בעבור ההרחבה אישור מטעם מעבדהגלאים) ולעולם לא יידרש 
  

  החלטה:
  .כל תוספת של גלאים/מתזים למערכת קיימת נדרש אישור מעבדה

  
  :  הבהרה

גלאים/מתזים  ניתן לקבל אישור חברה בתו תקן לתחזוקת מערכת כאשר מדובר  10לעניין הדרישה להתקנה עד 
  (מערכת עצמאית). 10לא עלה על  הב מתזים/במערכת שסך כמות הגלאים

כדוגמת משרדים מתקין בשלב המעטפת מערכת  3חלק  1220בהתאם לת"י  1ברמת סיכון במידה ומבנה  .1
גלאים בשטחים ציבוריים אשר בעבורה הוגש אישור מטעם מעבדה ובשלב חלוקת הפנים אם מתחברים  

 לדרוש אישור מעבדה. איןלמערכת קיימת של הבניין (התקנת תוספת גלאים ללא רכזת), 
גלאים  ורכזת עצמאית אין הדבר  10צמאית בשטחה הכוללת עד במידה ובחלוקת הפנים מותקנת מערכת ע .2

  נחשב תוספת למערכת קיימת.

  
  
  
  
  
  

  -בלמ"ס-
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(לדוגמה : בנייני משרדים רבי קומות) יידרש אישור  3חלק  1220לפי ת"י  2ברמת סיכון למען הסר ספק במבנים 
גם אם לה מעבדה בחלוקות הפנים שהינם תוספת למערכת הקיימת בשטחים הציבוריים שאושרה בגמר הבנייה 

, התוספת בשטח חלוקת הפנים אינה נחשבת מערכת עצמאית מכיוון שמדובר במערכת כתובתית רכזת נפרדת
  .  (אנלוגית)

  
  
  
  
  
  

  בכבוד רב,
  
  
  

  טפסר משנה טיראן שמר
  רמ"ח רישוי והגנה מאש 

  
           

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  : העתקים
  טפסר דורון לוי / רא"ג הגנ"ש

 טפסר חיים תמם / סגן נציב לרגוציה
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  העתקים:
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